Lindholmens vattenverk

DRICKSVATTENKVALITET hos konsument i Mariestads tatort, Hassleror, Orvallsbro, Sjotorp, Lyrestad,

Bockersboda, Ullervad, Jula och Sjéangen

Dricksvatten bedéms som tjanligt om det uppfyller Livsmedelsverkets krav. Om nagon parameter inte uppfyller Livsmedelsverkets krav bedéms det som tjanligt med

anmarkning eller otjanligt.

Tjanligt = Dricksvattnet far anvandas som vanligt.
Tjanligt med anmarkning = Dricksvattnet far anvandas som vanligt men vattenverket ska utreda och atgarda anmarkningen.
Otjanligt = Dricksvattnet far inte anvandas till dryck och matlagning utan féregaende behandling, évrig anvandning som vanligt.

Enhet

Normalvéarde hos

Gransvarde for
bedémningen tjanligt

Gransvarde for
bedémningen

Kommentar

konsumen . -
onsument med anmarkning otjanligt

Kemiska parametrar

Aluminium Al mg/| <0,03 -0,04 0,100 - Forekommer naturligt i vatten.

Ammonium mg/l <0,02 0,50 - Foérekommer naturligt i vatten. Forhéjd halt kan indikera att
vattnet férorenats av gédselmedel, aviopp eller industrier.
Ammonium kan ocksa frigoras fran cementmaterial i kontakt
med dricksvatten.

Fluorid mg/| <0,1-0,11 - 15 Forekommer naturligt i vatten. Halter upp till gransvéardet har
normalt en positiv effekt pa tandstatusen.

Farg, matt vid 405nm mg P/l <5-5 30 - Vattnets farg kan bero pa organiskt (t.ex. vaxtrester) eller
oorganiskt (ofta jarn) material. Farg Over gransvardet hos
konsumenten kan uppkomma nar slam och utfaliningar lossnar
i ledningsnatet.

Hardhet total °dH 3-33 - - Vattnets hardhet ar ett matt p& innehallet av magnesium och

kalcium. Vid 5°dH och darunder ar vattnet mjukt. Vid 10°dH
och hogre ar vattnet hart. Mjukt vatten kraver lagre dosering av
disk- och tvattmedel.




u Gransvarde for Gransvarde for
Normalvérde hos s L .
Enhet beddmningen tjanligt beddmningen | Kommentar
konsument . L
med anmarkning otjanligt

Jarn Fe mg/| 0,02 -0,08 0,200 - Forekommer naturligt i vatten. Halter dver gréansvardet indikerar
att dricksvattenberedningen i kommunens vattenverk inte
fungerar tillfredsstéllande. Hos konsumenten kan det medféra
missfargningar av dricksvattnet och smak.

Kalcium Ca mg/I 18 - 22 100 - Forekommer naturligt i vatten. Halter dver gréansvardet kan
orsaka utfallningar i konsumentens dricksvattenanlaggning,
sarskilt vid uppvarmning, samt skador pa textilier vid tvatt.

Konduktivitet mS/m 18 - 20 250 - Ett matt pa vattnets salthalt. Halter éver gransvardet
paskyndar korrosionsangrepp.

Lukt Ingen Svag Tydlig eller Organiskt material (t.ex. vaxtrester) kan ge lukt och smak.

Mycket stark

Magnesium Mg mg/I 15-1,8 30 - Forekommer naturligt i vatten. Halter 6ver gréansvardet kan ge
smak.

Mangan Mn mg/l <0,02 0,050 - Forekommer naturligt i vatten. Halter 6ver gransvardet kan
medfdra utféallningar i kommunens och konsumentens
dricksvattenanléaggning som fargar vattnet svart nar det
lossnar.

Nitrit mg/| <0,03 - 0,50 Halter 6ver gransvardet kan tyda p4 att vattnet fororenats av
gddselmedel eller av avlopp. Nitrit kan aven bildas i kommunens
dricksvattenanlaggning. Sma barn paverkas negativt av halter
Over gransvardet.

pH 79-8.3 <6,5 och >9,5 10,5

Turbiditet FNU <0,1-0,5 15 - Parametern ar ett matt pa vattnets grumlighet.




Mikrobiologiska parametrar

Escherichia coli (E. coli) antal/100 <1 - forekomst Parametern indikerar fekal paverkan fran manniskor eller djur,
ml t.ex. via avlopp eller naturgddsel.
Koliforma bakterier antal/100 <1 forekomst 10 Forekommer naturligt i sjdar och vattendrag men kan &ven vara
ml ett tecken pa fekal paverkan frAn manniskor eller djur, t.ex. via
avlopp eller naturgddsel.

Antal presumtiva Clostridium antal/100 <1 férekomst - Forekommer naturligt i sjoar och vattendrag men kan &ven vara

perfringens ml ett tecken pa fekal paverkan fr&n manniskor eller djur, t.ex. via
avlopp eller naturgddsel.

Langsamvaxande bakterier antal/ml <10 - 200 5000 - Forekommer naturligt i mark och sjdéar men kan aven vara ett
tecken pa mikrobiologisk tillvaxt i kommunens
dricksvattenanlaggning.

QOdlingsbara mikroorganismer antal/ml <1-100 100 - Parametern indikerar s&dan paverkan fran vatten eller jord som

vid 22°C

normalt inte ar av fekalt ursprung. Onormalt hdga halter kan
tyda pa lackage eller liknande i ledningsnatet.




Lugnas vattenverk

DRICKSVATTENKVALITET hos konsument i Lugnas

Dricksvatten bedéms som tjanligt om det uppfyller Livsmedelsverkets krav. Om ndgon parameter inte uppfyller Livsmedelsverkets krav bedéms det som tjanligt med

anmarkning eller otjanligt.

Tjanligt = Dricksvattnet far anvandas som vanligt.
Tjanligt med anmarkning = Dricksvattnet far anvandas som vanligt men vattenverket ska utreda och atgarda anmarkningen.
Oftjanligt = Dricksvattnet far inte anvandas till dryck och matlagning utan féregdende behandling, 6vrig anvandning som vanligt.

Enhet

Normalvarde hos
konsument

Gransvarde for
beddmningen tjanligt
med anmérkning

Gréansvarde for
beddmningen
otjanligt

Kommentar

Kemiska parametrar

Aluminium Al

mg/l

<0,03

0,100

Forekommer naturligt i vatten.

Ammonium

mg/l

<0,01

0,50

Forekommer naturligt i vatten. Forhojd halt kan indikera att
vattnet férorenats av gédselmedel, avlopp eller industrier.
Ammonium kan ocksa frigoras fran cementmaterial i kontakt
med dricksvatten.

Fluorid

mg/|

0,70-0,75

15

Forekommer naturligt i vatten. Halter upp till gransvéardet har
normalt en positiv effekt pa tandstatusen.

Farg, matt vid 405nm

mg Pt/I

<5

30

Vattnets farg kan bero pa organiskt (t.ex. véaxtrester) eller
oorganiskt (ofta jarn) material. Farg dver gréansvardet hos
konsumenten kan uppkomma néar slam och utféaliningar lossnar
i ledningsnétet.

Hérdhet total

“dH

4,3-46

finns inte

Vattnets hardhet ar ett matt p& innehallet av magnesium och
kalcium. Vid 5°dH och darunder &r vattnet mjukt. Vid 10°dH
och hogre &r vattnet hart. Mjukt vatten kraver lagre dosering av
disk- och tvattmedel.




u Gransvarde for Gransvarde for
Normalvérde hos s L .
Enhet beddmningen tjanligt beddmningen | Kommentar
konsument . L
med anmarkning otjanligt

Jarn Fe mg/| <0,02 0,200 - Forekommer naturligt i vatten. Halter dver gréansvardet indikerar
att dricksvattenberedningen i kommunens vattenverk inte
fungerar tillfredsstéllande. Hos konsumenten kan det medféra
missfargningar av dricksvattnet och smak.

Kalcium Ca mg/I 18 -20 100 - Forekommer naturligt i vatten. Halter dver gréansvardet kan
orsaka utfallningar i konsumentens dricksvattenanlaggning,
sarskilt vid uppvarmning, samt skador pa textilier vid tvatt.

Konduktivitet mS/m 36 -39 250 - Ett matt pa vattnets salthalt. Halter éver gransvardet
paskyndar korrosionsangrepp.

Lukt ingen Svag Tydlig eller Organiskt material (t.ex. vaxtrester) kan ge lukt och smak.

Mycket stark

Magnesium Mg mg/l 8-9 30 - Forekommer naturligt i vatten. Halter 6ver gransvéardet kan ge
smak.

Mangan Mn mg/I| <0,02 0,050 - Forekommer naturligt i vatten. Halter dver gransvardet kan
medféra utfallningar i kommunens och konsumentens
dricksvattenanléaggning som fargar vattnet svart nar det
lossnar.

Nitrit mg/| <0,003 - 0,50 Halter 6ver gransvardet kan tyda p4 att vattnet fororenats av
gddselmedel eller av avlopp. Nitrit kan aven bildas i kommunens
dricksvattenanlaggning. Sma barn paverkas negativt av halter
Over gransvardet.

pH 8,1-8/4 <6,5 och >9,5 10,5

Turbiditet FNU <0,1-0,14 15 - Parametern ar ett matt pa vattnets grumlighet.




Mikrobiologiska parametrar

Escherichia coli (E. coli) antal/100 <1 - forekomst Parametern indikerar fekal paverkan fran manniskor eller djur,
ml t.ex. via avlopp eller naturgddsel.
Koliforma bakterier antal/100 <1 forekomst 10 Forekommer naturligt i sjoar och vattendrag men kan aven vara
ml ett tecken pa fekal paverkan frAn manniskor eller djur, t.ex. via
avlopp eller naturgddsel.

Antal presumtiva Clostridium antal/100 <1 férekomst - Forekommer naturligt i sjoar och vattendrag men kan &ven vara

perfringens ml ett tecken pa fekal paverkan fr&n manniskor eller djur, t.ex. via
avlopp eller naturgddsel.

Langsamvaxande bakterier antal/ml <10-20 5000 - Férekommer naturligt i mark och sjdar men kan aven vara ett
tecken pa mikrobiologisk tillvaxt i kommunens
dricksvattenanlaggning.

QOdlingsbara mikroorganismer antal/ml <1-11 100 - Parametern indikerar s&dan paverkan fran vatten eller jord som

vid 22°C

normalt inte ar av fekalt ursprung. Onormalt hdga halter kan
tyda pa lackage eller liknande i ledningsnatet.




Tidavads vattenverk

DRICKSVATTENKVALITET hos konsument i Tidavad

Dricksvatten bedéms som tjanligt om det uppfyller Livsmedelsverkets krav. Om ndgon parameter inte uppfyller Livsmedelsverkets krav bedéms det som tjanligt med

anmarkning eller otjanligt.

Tjanligt = Dricksvattnet far anvandas som vanligt.
Tjanligt med anmarkning = Dricksvattnet far anvandas som vanligt men vattenverket ska utreda och atgarda anmarkningen.
Oftjanligt = Dricksvattnet far inte anvandas till dryck och matlagning utan féregdende behandling, 6vrig anvandning som vanligt.

Enhet

Normalvarde hos

Gréansvarde for
beddmningen tjanligt

Gransvarde for
beddmningen

Kommentar

konsument . e
med anmérkning otjanligt

Kemiska parametrar

Aluminium Al mg/l <0,03 0,100 - Forekommer naturligt i vatten.

Ammonium mg/I| <0,02 0,50 - Forekommer naturligt i vatten. Forhojd halt kan indikera att
vattnet férorenats av gédselmedel, aviopp eller industrier.
Ammonium kan ocksa frigoras frdn cementmaterial i kontakt
med dricksvatten.

Fluorid mg/| 0,67 -0,71 - 15 Forekommer naturligt i vatten. Halter upp till gransvéardet har
normalt en positiv effekt pa tandstatusen.

Farg, matt vid 405nm mg Pt/I <5 30 - Vattnets farg kan bero pa organiskt (t.ex. vaxtrester) eller
oorganiskt (ofta jarn) material. Farg dver gréansvardet hos
konsumenten kan uppkomma néar slam och utféliningar lossnar
i ledningsnétet.

Hardhet total °dH 6-8 - - Vattnets hardhet ar ett matt p& innehallet av magnesium och

kalcium. Vid 5°dH och darunder &r vattnet mjukt. Vid 10°dH
och hogre &r vattnet hart. Mjukt vatten kraver lagre dosering av
disk- och tvattmedel.




u Gransvarde for Gransvarde for
Normalvérde hos s L .
Enhet beddmningen tjanligt beddmningen | Kommentar
konsument . L
med anmarkning otjanligt

Jarn Fe mg/| <0,02 -0,2 0,200 - Forekommer naturligt i vatten. Halter dver gréansvardet indikerar
att dricksvattenberedningen i kommunens vattenverk inte
fungerar tillfredsstéllande. Hos konsumenten kan det medféra
missfargningar av dricksvattnet och smak.

Kalcium Ca mg/I 19-30 100 - Forekommer naturligt i vatten. Halter dver gréansvardet kan
orsaka utfallningar i konsumentens dricksvattenanlaggning,
sarskilt vid uppvarmning, samt skador pa textilier vid tvatt.

Konduktivitet mS/m 49 - 53 250 - Ett matt pa vattnets salthalt. Halter éver gransvardet
paskyndar korrosionsangrepp.

Lukt ingen Svag Tydlig eller Organiskt material (t.ex. vaxtrester) kan ge lukt och smak.

Mycket stark

Magnesium Mg mg/I 16 - 17 30 - Forekommer naturligt i vatten. Halter 6ver gréansvardet kan ge
smak.

Mangan Mn mg/l <0,02 0,050 - Forekommer naturligt i vatten. Halter dver gréansvérdet kan
medfdra utféallningar i kommunens och konsumentens
dricksvattenanléaggning som fargar vattnet svart nar det
lossnar.

Nitrit mg/| <0,003 - 0,50 Halter 6ver gransvardet kan tyda p4 att vattnet fororenats av
gddselmedel eller av avlopp. Nitrit kan aven bildas i kommunens
dricksvattenanlaggning. Sma barn paverkas negativt av halter
Over gransvardet.

pH 8,1-84 <6,5 och >9,5 10,5

Turbiditet FNU <0,1- 11 15 - Parametern ar ett matt pa vattnets grumlighet.




Mikrobiologiska parametrar

Escherichia coli (E. coli) antal/100 <1 - forekomst Parametern indikerar fekal paverkan fran manniskor eller djur,
ml t.ex. via avlopp eller naturgddsel.
Koliforma bakterier antal/100 <1 forekomst 10 Forekommer naturligt i sjdar och vattendrag men kan &ven vara
ml ett tecken pa fekal paverkan frAn manniskor eller djur, t.ex. via
avlopp eller naturgddsel.

Antal presumtiva Clostridium antal/100 <1 férekomst - Forekommer naturligt i sjoar och vattendrag men kan &ven vara

perfringens ml ett tecken pa fekal paverkan fr&n manniskor eller djur, t.ex. via
avlopp eller naturgddsel.

Langsamvaxande bakterier antal/ml <10 5000 - Forekommer naturligt i mark och sjdéar men kan aven vara ett
tecken pa mikrobiologisk tillvaxt i kommunens
dricksvattenanlaggning.

QOdlingsbara mikroorganismer antal/ml <1 100 - Parametern indikerar s&dan paverkan fran vatten eller jord som

vid 22°C

normalt inte ar av fekalt ursprung. Onormalt hdga halter kan
tyda pa lackage eller liknande i ledningsnatet.




Torso vattenverk

DRICKSVATTENKVALITET hos konsument pa Torso

Dricksvatten bedéms som tjanligt om det uppfyller Livsmedelsverkets krav. Om ndgon parameter inte uppfyller Livsmedelsverkets krav bedéms det som tjanligt med

anmarkning eller otjanligt.

Tjanligt = Dricksvattnet far anvandas som vanligt.
Tjanligt med anmarkning = Dricksvattnet far anvandas som vanligt men vattenverket ska utreda och atgarda anmarkningen.
Oftjanligt = Dricksvattnet far inte anvandas till dryck och matlagning utan féregdende behandling, 6vrig anvandning som vanligt.

Enhet

Normalvarde hos

Gréansvarde for
beddmningen tjanligt

Gransvarde for
beddmningen

Kommentar

konsument . e
med anmérkning otjanligt

Kemiska parametrar

Aluminium Al mg/l <0,03 0,100 - Forekommer naturligt i vatten.

Ammonium mg/I| <0,02 0,50 - Forekommer naturligt i vatten. Forhojd halt kan indikera att
vattnet férorenats av gédselmedel, aviopp eller industrier.
Ammonium kan ocksa frigoras frdn cementmaterial i kontakt
med dricksvatten.

Fluorid mg/| 0,67 -0,82 - 15 Forekommer naturligt i vatten. Halter upp till gransvéardet har
normalt en positiv effekt pa tandstatusen.

Farg, matt vid 405nm mg Pt/I <5 30 - Vattnets farg kan bero pa organiskt (t.ex. véaxtrester) eller
oorganiskt (ofta jarn) material. Farg dver gransvardet hos
konsumenten kan uppkomma néar slam och utféliningar lossnar
i ledningsnétet.

Hardhet total °dH 3,4-3,7 - Vattnets hardhet ar ett matt p& innehallet av magnesium och

finns inte kalcium. Vid 5°dH och darunder &r vattnet mjukt. Vid 10°dH

och hogre &r vattnet hart. Mjukt vatten kraver lagre dosering av
disk- och tvattmedel.




Enhet

Normalvéarde hos

Gransvarde for
bedémningen tjanligt

Gransvarde for
bedémningen

Kommentar

konsumen . e
onsument med anmarkning otjanligt

Jarn Fe mg/| <0,02 - 0,04 0,200 - Forekommer naturligt i vatten. Halter dver gréansvardet indikerar
att dricksvattenberedningen i kommunens vattenverk inte
fungerar tillfredsstéllande. Hos konsumenten kan det medféra
missfargningar av dricksvattnet och smak.

Kalcium Ca mg/I 18-21 100 - Forekommer naturligt i vatten. Halter dver gréansvardet kan
orsaka utfallningar i konsumentens dricksvattenanlaggning,
sarskilt vid uppvarmning, samt skador pa textilier vid tvatt.

Konduktivitet mS/m 23-27 250 - Ett matt pa vattnets salthalt. Halter éver gransvardet
paskyndar korrosionsangrepp.

Lukt ingen Svag Tydlig eller Organiskt material (t.ex. vaxtrester) kan ge lukt och smak.

Mycket stark

Magnesium Mg mg/I 29-35 30 - Forekommer naturligt i vatten. Halter 6ver gréansvardet kan ge
smak.

Mangan Mn mg/I| <0,02 - 0,02 0,050 - Forekommer naturligt i vatten. Halter dver gransvardet kan
medféra utfallningar i kommunens och konsumentens
dricksvattenanléaggning som fargar vattnet svart nar det
lossnar.

Nitrit mg/| <0,003 - 0,50 Halter 6ver gransvardet kan tyda p4 att vattnet fororenats av
gddselmedel eller av avlopp. Nitrit kan aven bildas i kommunens
dricksvattenanlaggning. Sma barn paverkas negativt av halter
Over gransvardet.

pH 7,5-8,0 <6,5 och >9,5 10,5

Turbiditet FNU <0,1- 0,31 15 - Parametern ar ett matt pa vattnets grumlighet.




Mikrobiologiska parametrar

Escherichia coli (E. coli) antal/100 <1 - forekomst Parametern indikerar fekal paverkan fran manniskor eller djur,
ml t.ex. via avlopp eller naturgddsel.
Koliforma bakterier antal/100 <1 forekomst 10 Forekommer naturligt i sjdar och vattendrag men kan &ven vara
ml ett tecken pa fekal paverkan frAn manniskor eller djur, t.ex. via
avlopp eller naturgddsel.

Antal presumtiva Clostridium antal/100 <1 férekomst - Forekommer naturligt i sjoar och vattendrag men kan &ven vara

perfringens ml ett tecken pa fekal paverkan fr&n manniskor eller djur, t.ex. via
avlopp eller naturgddsel.

Langsamvaxande bakterier antal/ml 40 - 250 5000 - Forekommer naturligt i mark och sjdéar men kan aven vara ett
tecken pa mikrobiologisk tillvaxt i kommunens
dricksvattenanlaggning.

QOdlingsbara mikroorganismer antal/ml <1-150 100 - Parametern indikerar s&dan paverkan fran vatten eller jord som

vid 22°C

normalt inte ar av fekalt ursprung. Onormalt hdga halter kan
tyda pa lackage eller liknande i ledningsnatet.




